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listan avulla selvitettiin Suomen Standardisoimisliiton avulla, mitkä standardit ovat 
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Uudesta korvaavien standardien listasta käy ilmi että suurimmat muutokset ovat ta-
pahtunut maakaasua koskevissa julkaisuissa. Maakaasua koskevia suomalaisia SFS-
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The purpose of this thesis is to identify all the standards in a book on steam boiler en-
gineering published in 2004 and to study which standards are still in effect and wheth-
er there substitute standard for withdrawn ones. 
The work started by listing of all the standards that the book contained. Based on the 
list compiled and the help from Finnish standard SFS, which standards are still in ef-
fect and which standards replace the withdrawn ones. 
In the new list of replacing standards it appears that the biggest change has happened 
in documents concerning natural gas. There are not many SFS standards for natural 
gas. Standards for natural gas have been replaced by the Finnish Council of States´ 
natural gas decrees. The other sectors of the work, changes are smaller, mainly Fin-
nish standards SFS, have been modified to European standards, SFS-EN. 
This thesis provides information about the latest standards for boilers, which can be 
used to update the book on steam boiler engineering. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Huhtisen, Kettusen, Nurmisen ja Pakka-
sen kirjassa Höyrykattilatekniikka esiintyvien standardien voimassaoloa tai niiden 
korvaajia, sekä niiden välisiä eroja. Standardit koskevat öljyn varastointia, maakaasua, 
käytettäviä materiaaleja, lämmönsiirtoputkien lujuusteknistä mitoitusta, putkistojen 
varusteita, syöttövesipumppuja, veden käsittelyä, savupiipun rakennetta, päästömitta-
uksia ja piirrosmerkkejä. Kirjan viimeisin painos on vuodelta 2004. (1.) 
Työn tavoite oli kartoittaa kaikki Höyrykattilatekniikan kirjassa esiintyvät standardit 
ja laatia niistä kattava listaus mitkä ovat edelleen voimassa ja mitkä kumottu. Listauk-
sen avulla olisi mahdollista päivittää standardit kirjaa varten.  
 
2 STANDARDISOINTI 
Standardisointi on yhteistyötä, jossa eri tahot noudattavat yhteisiä sääntöjä ja sopivat 
yhteisistä menettelytavoista toistuvien tehtävien ratkaisemiseksi. Standardi on yleisesti 
saatavissa oleva tekninen eritelmä tai muu asiakirja.  
Standardeja tarvitaan järkeistämään toimintaa, lisäämään turvallisuutta, edistämään ta-
loudellisuutta ja tekemään jokapäiväisestä elämästä helpompaa. (2, s.4) 
Viime vuosina on Suomessa siirrytty suomalaisista SFS-standardeista eurooppalaisiin 
SFS-EN-standardeihin.
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3 ÖLJYN VARASTOINTI 
3.1 Lupa-, ilmoitus ja tarkastussäännökset 
Asetuksessa öljylämmityslaitteista nro. 1211/95, öljylämmityslaitteistot on jaettu tau-
lukon 1. mukaisesti, varastoitavan öljymäärän perusteella.  
Taulukko 1. Luvat varastoitavan öljymäärän perusteella (3, s. 158). 
Luvanvaraisuus Katsastus, tarkastus ja käyttöönottolupa 
Lupaa tai ilmoitusta ei tarvita, mikäli yh-
teen laskettu säiliötilavuus on alle 200 m³ 
Laitteisto voidaan luovuttaa käyttöön kun 
laitteisto on kaikilta osin valmis ja lait-
teiston asentanut toiminnanharjoittaja on 
sen koekäyttänyt. Öljylämmityslaitteiston 
asentaneen toiminnanharjoittajan on toi-
mitettava katsastusta varten paloviran-
omaisille jäljennös asennustyöstä anne-
tusta todistuksesta.  
Paloviranomainen katsastaa laitteiston 
kolmen kuukauden kuluessa sen käyt-
töönotosta. Katsastuksesta laaditaan pöy-
täkirja, josta ilmenevät mahdolliset puut-
teet ja niiden korjaamiseksi sovitut mää-
räajat. 
Ilmoitus paloviranomaiselle tarvitaan, jos 
yhteenlaskettu säiliötilavuus on yli 200 
m³ mutta alle 3000 m³ 
Paloviranomaisen tulee tarkastaa öljy-
lämmityslaitteisto kolmen kuukauden 
kuluessa käyttöönotosta. Katsastuksesta 
laaditaan pöytäkirja, josta ilmenevät 
mahdolliset puutteet ja niiden korjaami-
seksi sovitut määräajat. Öljylämmityslait-
teiston asentaneen toiminnanharjoittajan 
tulee olla läsnä tarkastuksessa. 
Lupa Turvatekniikan keskukselta, jos 
yhteen laskettu säiliötilavuus on yli 1000 
m³ 
Laitteistoa ei saa ottaa käyttöön ennen 
kuin sen on käyttöönottotarkastuksessa 
todettu täyttävän annettujen määräysten ja 
lupapäätösten ehdot. Tarkastus pyydetään 
Turvatekniikan keskukselta. Tarkastuk-
sesta laaditaan pöytäkirja, johon merki-
tään havaitut puutteet ja niiden korjaami-
seksi sovitut määräajat. 
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3.2 Säiliöt 
Jos säiliötä ei suunnitella, mitoiteta ja valmisteta tarkalleen standardien mukaan, on 
säiliön valmistajan tai maahantuojan haettava hyväksyminen säiliölle tarkastuslaitok-
selta. Hyväksyntä on haettava myös SFS 3915:n mukaisille muovisäiliöille.(3.) 
Palavien nesteiden varastointia ja käsittelyä koskeva standardi SFS 2733 on kumottu. 
Standardi koski teräksisiä maanpäällisiä lieriömäisiä makaavia säiliöitä, joissa tilavuus 
oli vähintään 1,5 m³ ja enintään 100 m³. Kyseisen julkaisun korvaa standardi SFS-EN 
12285-2en (Workshop fabricated steel tanks), joka eroaa aiemmasta siten, että sille on 
asetettu nimelliseksi halkaisijaksi 800-3000 mm, pituus enimmillään 6 kertaa nimelli-
nen halkaisija, maksimi käyttöpaine 1,5 bar ja polttoaineen ominaispaino maksimis-
saan 1,9 kg/l. (4; 5.) 
SFS 2734 Palavien nesteiden varastointi ja käsittely, teräksinen maanpäällinen lie-
riömäinen pystysäiliö, on edelleen voimassa. (6, s.161) 
SFS 2737 Maapäällinen teräksinen palavien nesteiden ympyräpohjainen ja suorasei-
näinen säiliö, ainevaatimukset ja mitoitus., tilavuus <= 500 m³ sekä SFS 2740, joka 
koskee säiliöitä joiden tilavuus >=500 m³, on molemmat kumottu. Standardit korvaa 
SFS-EN 14015:en (Specification for the design and manufacture of site built, vertical, 
cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids 
at ambient temperature and above), jossa suunnittelupaine on vähemmän kuin 500 
mbar ja sisäinen alipaine alhaisempi kuin 20 mbar. Suunniteltu lämpötila ei ole alhai-
sempi kuin -40 °C, eikä korkeampi kuin +300 °C. (7; 8; 9) 
4 MAAKAASUASETUS 
4.1 Alueluokat 
Maakaasuasetuksessa on määritelty neljä alueluokkaa: 
Alueluokka 1: Alueet, joiden laskettu asutustiheys on enintään 10 huoneistoa. 
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Alueluokka 2: Alueet, joiden laskettu asutustiheys on yli 10 ja enintään 45 huoneistoa. 
Alueluokka 3: Alueet, joiden laskettu asutustiheys on yli 45 huoneistoa. Lisäksi luok-
kaan katsotaan kuuluvan alueen, jolla on tai jolle ennakoidaan tulevan: 
1) rakennus, jossa tavallisesti oleskelee samanaikaisesti vähintään 20 henkilöä ja joka 
sijaitsee 100 m lähempänä putkiston lähintä osaa; sekä 
2) erillinen rajattu alue, jolla tavallisesti oleskelee samanaikaisesti vähintään 20 henki-
löä ja jonka reuna on 100 m lähempänä putkiston lähintä osaa. 
Alueluokka 4: Alueet, joilla on useita rakennuksissa ja joissa on vähintään neljä 
asuinkerrosta maapinnan yläpuolella. (10.) 
4.2 Maanpäälliset rakenteet 
4.2.1 Aitaus 
Paineenlisäysasema ja siirtoputkistoon kuuluvat paineenvähennys-, linjasulkuventtiili- 
ja kaavinasema tulee ympäröidä vähintään 2,4 m korkealla aidalla, elleivät ne sijaitse 
muutoin aidatulla alueella (10). 
4.2.2 Venttiiliasema 
Maakaasun siirtoputkistoon tehdään linjasulkuventtiilejä siten, että putkiston jokaisen 
paineenalaisen osan kaasumäärä voidaan tyhjentää turvallisesti ja kohtuuajassa.  
Ulospuhallusjärjestelmän on oltava sellainen, että se ei haittaa putkistoon kuuluvien 
laitteiden käyttöä tai toimintaa. 
Linjasulkuventtiilien keskinäinen etäisyys määräytyy alueluokan mukaan. Alueluokan 
1 linjasulkuventtiilien suurin sallittu keskinäinen etäisyys on 32 km, alueluokan 2 
enintään 24 km, alueluokan 3 enintään 16 km ja alueluokan 4 enintään 8 km. (10.) 
4.2.3 Paineenlisäysasema 
Paineenlisäysaseman suunnittelussa ja sijoituksissa on otettava huomioon ympäristön, 
aseman henkilöstön ja laitteiden turvallisuus. Aseman sisäisessä sijoittelussa on huo-
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mioitava, että aseman käyttö- ja kunnossapitotoimet voidaan suorittaa turvallisesti, 
laitteiden toimintahäiriöt eivät aiheuta häiriöitä muille laitteille ja että aseman hätäti-
lanteiden toiminnat voidaan suorittaa. (10.) 
Paineenlisäysasema on voitava turvallisesti eristää venttiileillä siirtoputkistosta. Ase-
malla pitää olla reitit pelastuskaluston liikkumiselle sekä hätäpoistumiselle. Asemalla 
on oltava kaasun- ja palonvalvontajärjestelmät. (10.) 
Paineenlisäysasemalle on suoritettava turvallisuustarkastus. Asema on varustettava 
turvatoiminnoilla ja turvalaitteilla, jotka on todettu turvallisuustarkastuksessa tarpeel-
lisiksi henkilöiden, ympäristön tai aseman laitteiden ja putkistojen turvallisuuden ta-
kaamiseksi. (10.) 
Turvatoimintojen tulee estää paineenlisäysaseman kaasuputkistojen tai kaasulaitteiden 
joutuminen sallittua korkeampaan paineeseen tai lämpötilaan. Paineenlisäysaseman 
kaasuputkistoissa tulee olla varoventtiili. (10.) 
Paineenlisäysaseman suojarakennusten on oltava palamatonta materiaalia ja rakenteel-
taan sellaisia, ettei kaasua keräänny rakennusten sisälle tai rakenteisiin (10). 
Suomessa paineenlisäysasemia on Imatralla, Kouvolassa ja Mäntsälässä. Asemilla on 
yhteensä yhdeksän kaasuturbiinikäyttöistä turbokompressoria; neljä Imatralla, kol-
me Kouvolassa ja kaksi Mäntsälässä. Käytettävissä oleva kokonaisakseliteho on 64 
MW. (11.) 
4.2.4 Paineenvähennysasema 
Paineenvähennysasemalla on useita tehtäviä. Asemalla pienennetään maakaasun paine 
siirtoverkon paineesta (enintään 54 bar) jakeluverkoston paineeseen (enintään 8 bar). 
Asemalla mitataan myytävän kaasun määrää sekä hajustetaan kaasu. Hajustus voidaan 
jättää tekemättä Teknillisen tarkastuskeskuksen luvalla, mutta se edellyttää, että kaa-
sun kulutuskohteisiin sijoitetaan vuotokaasunilmaisimet. Hajustinaineista ja hajustin-
laitteista oleva standardi SFS 3735 on kumottu ja se on korvattu standardilla SFS-EN 
ISO 3735:en (1; 12; 13.) 
Siirto- ja jakeluputkiston välisestä paineenvähennysasemasta, jossa kaasun tulopaine 
on yli 8 bar, on standardi SFS 2895, joka on kumottu ja korvattu maakaasuasetuksella.  
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Paineenvähennysaseman paineensäätö- ja varolaitejärjestelmä on rakennettava niin, 
että paineenvähennysaseman laitteistossa ja lähtöputkistossa paine ei ylitä suurinta 
sallittua painetta. Varolaitejärjestelmässä tulee olla kaksi toisistaan riippumatonta tur-
vallisuutta varmistavaa laitetta. (10.) 
Paineenvähennysaseman kaasun tuloputkessa on oltava pääsulkuventtiili 10 - 50 met-
rin päässä paineenvähennysaseman rakennuksesta. (10.) 
Paineenvähennysaseman suojarakennuksen pitää olla palamatonta materiaalia ja ra-
kenteeltaan sellainen, ettei kaasua keräänny rakennuksen sisälle tai rakenteisiin. Pai-
neenvähennyshuoneeseen sisäänkäynnin pitää tuolla suoraan ulkoa. (10.) 
Paineenvähennyshuone on varustettava jatkuvatoimisella vuotokaasun ilmaisimella, 
josta on hälytys valvontapaikkaan. Asemarakennuksen ulkopuolella on oltava merkki-
lamput, jotka saavat tiedon vuotokaasun ilmaisimelta ja ilmoittavat kaasuvaarasta. 
(10.) 
Paineenvähennysasemalla tulee olla reitit pelastuskaluston liikkumiselle ja hätäpois-
tumiselle. Asemalla pitää olla riittävät varoitusmerkinnät ja alkusammutuskalusto. 
(10.) 
 
Kuva 1. Paineenvähennysasemaan kuuluvien laitteiden kaavio (1, s.57). 
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4.3 Maakaasuputkiston rakenneaineet ja materiaalit 
Maakaasuputkistossa käytettävien rakenneaineiden on oltava mekaanisesti riittävän 
lujia ja kestettävä niitä paineita ja lämpötiloja, joihin putkisto tavanomaisessa käytössä 
saattaa joutua (14). 
Kumottua SFS 2896 -standardia sovellettiin rakennusten ulkopuolella sijaitsevan 
maakaasun siirto-, jakelu- ja käyttöputkiston rakentamiseen. 
4.3.1 Siirtoputkisto 
Siirtoputkistolla siirretään maakaasua korkeapaineisena käyttöön jaettavaksi; siirto-
putkistoon kuuluvat paineenlisäysasemat, paineenvähennysasemat sekä venttiili- ja 
kaavinasemat (14). 
Maakaasun siirtoputkistossa käytetään hitsattuja tai saumattomia paineenalaiseen 
käyttöön tarkoitettuja teräsputkia. Rakenneaineen tulee olla lujuudeltaan, muodon-
muutoskyvyltään, sitkeydeltään ja hitsattavuudeltaan asennus- ja käyttöolosuhteisiin 
sopivaa tiivistettyä terästä. (14.) 
4.3.2 Jakeluputkisto 
Jakeluputkistolla jaetaan maakaasua vähennetyllä paineella alueelliseen kulutukseen. 
Maakaasun jakeluputkistossa voidaan käyttää joko teräsputkia tai muoviputkia. Muo-
viputkia saa käyttää maanalaisiin asennuksiin, vesistöjen alituksiin ja rakennukseen 
tulevaan nousuputkeen pääsulkuventtiilin asti. Maanpäällisen jakeluputkiston on olta-
va terästä. (14.) 
Muoviputkina saa käyttää saumattomia polyeteenistä valmistettuja putkia ja niiden 
osia. Muoviputkien suurin sallittu käyttöpaine on materiaalista riippuen 4 bar (PE 
80) tai 8 bar (PE 100). (14.) 
SFS 3467 -standardin mukaiset yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät PEM- ja 
PEH-kaasuputkien mekaanisille liitoksille, kun PEM- ja PEH-kaasuputkia liitetään 
muista materiaaleista valmistettuihin putkiin tai putkenosiin, ovat edelleen voimas-
sa.(14). 
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SFS 3470:n mukaiset laatuvaatimukset on kumottu ja korvattu SFS-EN 1555-1- ja 2- 
sarjalla sekä SFS-EN 1555:en (Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels. 
Polyethylene (PE)) sarjoilla 3-5. (16; 17.) 
4.3.3 Käyttöputkisto 
Käyttöputkistolla maakaasua johdetaan käyttölaitteelle. 
Maakaasun käyttöputkiston tulee olla terästä, kuparia tai muuta maakaasukäyttöön 
tarkoitettua materiaalia (14). 
4.3.4 Rakenne- ja käyttöönottokoe 
Standardi SFS 3178, jonka mukaan aiemmin tehtiin rakenne-, käyttöönotto- ja määrä-
aikaistarkastukset. on kumottu, ja tilalle tullut maakaasuasetus (18). 
Käyttöönottotarkastuksessa tarkastetaan, että maakaasuputkisto täyttää voimassa ole-
vat säännökset sekä rakennusluvissa asetetut ehdot. Tarkastukseen kuuluu putkiston 
sijoituksen, rakenteen ja käyttövalmiuden tarkastaminen. (14.) 
Käyttöönottotarkastus tehdään rakentamisen aikana siten, että maakaasuputkisto voi-
daan tarkastaa kaikilta osin. Putkiston tarkastus voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai 
useassa osassa. Tarkastuksessa tehdään painekoe, johon käytetään vettä, ilmaa tai 
inerttikaasua. Painekokeen saa tehdä kaasunpainekokeena yli 8 baarin putkistolle vain, 
jos olosuhteet ja koejärjestelyt ovat sellaiset, ettei kokeesta aiheudu vaaraa kokeeseen 
osallistuville tai ulkopuolisille. (14.) 
Maakaasuputkistoille, jotka edellyttävät käyttöönottotarkastusta, on määräaikaistar-
kastus tehtävä ensimmäisen kerran kahdeksan vuoden kuluttua käyttöönotosta ja kah-
deksan vuoden välein sen jälkeen.  (14.) 
Maakaasuputkiston määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan, että putkistoa on hoidettu 
säännösten mukaisesti ja että putkisto sekä siihen liittyvät laitteet ja rakenteet ovat 
toimintakuntoisia (14). 
  14 
 
 
4.3.4.1 Lujuus- ja tiiviyskokeet 
Lujuus- ja tiiviyskoe on tehtävä ennen jakelu- ja käyttöputkiston käyttöönottoa. Lu-
juuskoe suoritetaan painekokeena käyttäen ilmaa, inerttikaasua tai vettä. Lujuusko-
keessa koepaineen on oltava jakeluputkistolla vähintään 1,3 kertaa suurin sallittu käyt-
töpaine ja käyttöputkistolla vähintään 1,43 kertaa suurin sallittu käyttöpaine. Lujuus-
kokeesta voidaan jättää pois varusteet, joiden paine on rajoitettu suurimpaan sallittuun 
käyttöpaineeseen. Lujuuskokeen valvoo tarkastuslaitos tai asennusliikkeen vastuuhen-
kilö. Lujuuskokeen järjestelyt tulee tehdä niin, ettei koe aiheuta vaaraa tarkastukseen 
osallistuville eikä ulkopuolisille. (10.) 
Tiiviyskoe tehdään maakaasulla ja käyttöpaineella. Kaikki putkistoon kuuluvat osat ja 
varusteet tulee olla mukana tiiviyskokeessa. (10.) 
4.3.4.2 Koekäyttö 
Ennen käyttöputkiston ja siihen liitettyjen kaasulaitteiden luovuttamista käyttäjälle on 
kaasuasennusliikkeen koekäytettävä ja säädettävä laitteisto niin, että se toimii moit-
teettomasti koko tehoalueella (10). 
 
5 MATERIAALIT 
Höyrykattilakirjassa esitetyt materiaali koskevat standardit SFS 100 (teräkset, nume-
rointi- ja merkintäjärjestelmä) ja SFS 1100 (yleiset paineastiaterästen laatuvaatimuk-
set) on kumottu. Sain tiedon niitä korvaavista standardeista MetSta ry:n Mika Vartiai-
selta. Standardin SFS 100 korvaa julkaisu SFS-EN 10027 (Terästen nimikejärjestel-
mät) osa 1 (Osa 1: Terästen nimikkeet) ja osa 2 (Osa 2: Numeerinen järjestelmä). 
Seostamattomia materiaaleja koskevan standardin SFS 1100 korvaa seuraavat julkai-
sut: SFS-EN 10028 (Painelaiteteräkset. Levytuotteet), SFS-EN 10272 (Painelaitete-
räkset. Ruostumattomat terästangot) ja SFS-EN 10273 (Painelaiteteräkset. Kuuma-
valssatut hitsattavat kuumalujat terästangot). (19; 20.) 
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6 LÄMMÖNSIIRRINPUTKIEN LUJUUSTEKNINEN MITOITUS 
6.1 Paineenalaisten osien mitat 
Paineastioiden mitoitukseen tarkoitettu standardi SFS 3274 on kumottu. Yksi korvaa-
vista standardeista on SFS-EN 12952-3 (Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. 
Osa 3: Paineenalaisten osien suunnittelu ja laskenta), joka on tarkoitettu vesiputkikat-
tiloille ja niihin liittyville laitteistoille. (21; 22, s.91) 
Vesiputkikattiloiden paineenalaiset osat suunnitellaan standardin EN 12952-3 vaati-
musten mukaan. Suunnitelmat esitetään hyväksytetyissä piirustuksissa ja määrittelyis-
sä. Sillä varmistetaan suunnittelun vaatimusten oikea soveltaminen valmistuksen ja 
tarkastuksen aikana. (22, s 98) 
Paineenalaisten osien seinämän paksuuden ja muiden mittojen riittävyys laskentapai-
neessa ja laskentalämpötilassa suunnitellun käyttöiän ajaksi määritetään standardin 
EN 12952-3 mukaan käyttäen standardin EN 12952-2 (Vesiputkikattilat ja niihin liit-
tyvät laitteistot. Osa 2: Kattiloiden ja niiden varusteiden paineenalaisiin osiin tarkoite-
tut materiaalit) mukaisia materiaaleja. (22, s.100) 
Myös seuraavien tilanteiden aiheuttamat kuormitukset otetaan suunnittelussa huomi-
oon: lieriön tai kammion taivutus palkkina oman painon ja sisällön painon vaikutuk-
sesta, paikalliset tukivoimat lieriössä, lämpölaajenemisen aiheuttamat voimat ja mo-
mentit, jotka syntyvät sisäisiin putkistoihin tai jotka ne saavat aikaan, rakenteellisten 
kiinnikkeiden aiheuttamat paikalliset voimat putkissa sekä nopeat ja säännöllisesti 
toistuvat paineen tai lämpötilan muutokset. (22, s.100) 
Nämä suunnittelusäännöt ovat riittävät koeteltua rakennetta oleville kattiloille, jotka 
asennetaan ja joita käytetään valmistajan ohjeiden mukaan. 
Poikkeavissa olosuhteissa on paineenalaisten osien mitoitus tehtävä erityistarkasteluil-
la, joita ei tässä standardissa esitellä. Tällaisia olosuhteita kuitenkin ovat mm. savu-
kaasujen poikkeavan voimakas korrosiivisuus, savukaasujen korkea paine, huono 
syöttöveden laatu. (22, s.100) 
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6.2 Paineenalaisten osien lujuus 
Paineenalaisten osien lujuuden tulee olla riittävä kestämään seuraavia kuormituksia: 
- Sisäinen paine 
- Kaikkien paineenalaisten osien sekä niiden sisältöjen paino. Niiden varassa olevi-
en osien ja kerääntyneen kuonan, polttoaineen, tuhkan ja pölyn paino 
- Kattilan tulipesässä ja savukaasukanavassa vallitsevasta kaasun paine-erosta ai-
heutuvat kuormitukset 
- Kattilan ja muiden osien välisissä liitännöissä syntyvät voimat. (22, s.100) 
7 SYÖTTÖVESIPUMPUT 
7.1 Yleistä 
Syöttövesipumpun päätehtävä on syöttää vettä kattilaan. Voimalaitosprosessin muihin 
pumppuihin verrattuna syöttövesipumpuilta vaaditaan rakenteellisesti eniten. Niiden 
tulee tuottaa suuria paineita. Lisäksi niiden tulee kestää korkeita lämpötiloja. 
Syöttövesipumppuja koskeva standardi SFS 2864 on kumottu. Nykyisin käytetään 
standardia SFS-EN 12952-7 (Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 7: Vaa-
timukset kattilan varusteille). (19; 2, s.7) 
7.2 Syöttövesipumppujen lukumäärä 
Yksi syöttöpumppu on riittävä silloin, kun seuraavat ehdot täyttyvät: Syöttöpumpun 
käyttövoiman saannin estyessä täytyy lämmitys lopettaa automaattisesti tai höyrykatti-
lan täytyy olla öljy- tai kaasulämmitteinen tai lämmitysjärjestelmän tulee olla siten 
suunniteltu, että se takaa, että lämmityksen keskeytymisen jälkeen kattilan tulipesään 
tai kattilan rakenteisiin varautunut lämpö ei aiheuta kattilassa olevan veden haitallista 
höyrystymistä. Tämän katsotaan täyttyvän, jos voidaan osoittaa, että kun lämmitys lo-
petetaan jatkuvuustilassa täydellä kuormalla, savukaasujen lämpötila lämmitetyn pin-
nan korkeimmalla kohdalla putoaa alle 400 °C:seen ennen kuin veden pinta on laske-
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nut alimmasta sallitusta vedenkorkeudesta kohtaan, joka on 50mm korkeammalla kuin 
lämmitetyn pinnan korkein kohta. (2, s.28 ja 30) 
Höyrykattilat, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, täytyy varustaa vähintään kahdella 
syöttöpumpulla (2, s.30). 
7.3 Syöttövesipumpun tuotto 
Syöttöpumpun tuoton tulee olla vähintään 1,25 kertaa kaikkien höyrykattiloiden sallit-
tua höyryn tuottoa vastaava. Turvallisuuden perusteella määrä, joka on 1,15-kertainen 
suurimman jatkuvan höyryvirran arvoon, on riittävä. Suurempi kerroin voi olla tar-
peen käytettävyyden tai vaihtelevien olosuhteiden takia. (2, s.30) 
Läpivirtauskattiloilla syöttöpumpun tuotoksi riittää määrä, joka on vähintään 1,0 ker-
taa suurin jatkuva höyrystys (2, s.30). 
8 PUTKISTOJEN VARUSTEET 
Paineastian sijoitukseen, varusteluun ja käyttöön tarkoitetuille kumotuille standardeil-
le SFS 3268, SFS 3322, SFS 3323 ja SFS 3329, ei ole tullut suoraan korvaavia stan-
dardeja (19). 
SFS 3322 on varoventtiilistandardi. Nykyisin varoventtiilin vaatimukset kertoo SFS-
EN 12952-10 (Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot. Osa 10: Vaatimukset salli-
tun paineen ylitykseltä suojaaville turvaärjestelmille). (2,s.139) 
Jokainen höyrykattila ja jokainen erotettavissa oleva lämmitetty rakenneosa (esim. vä-
litulistin, tulistin tai syöttöveden esilämmitin) pitää varustaa ainakin yhdellä sopivalla 
varolaitteella, joka suojaa sallitun paineen ylitykseltä. Kaikkien kattilaan asennettujen 
varolaitteiden yhteen lasketun taatun puhallustehon on oltava vähintään yhtä suuri 
kuin kattilan suurin jatkuva teho. Varolaitteiden tarkoituksenmukaisuus on osoitettava 
kokeellisesti kokoonpannun kattilan kuumakokeella.(2, s.146) 
Ainakin yhden seuraavista varolaitteista katsotaan olevan tarkoituksenmukainen:  
- suoraan kuormitettu varoventtiili  
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- kevennysohjattu varoventtiili 
- kuormitusohjattu varoventtiili 
- esiohjattu varoventtiili, joka koostuu pääventtiilistä, jota ohjataan kolmella ohja-
usventtiilillä 
-  tai ohjattu varoventtiili, joka koostuu pääventtiilistä, jota ohjataan kolmelta mitta-
uselimeltä tulevilla viesteillä. (2, s.146) 
SFS 3329 on standardi höyrykattilasta, jonka paine on enintään 1 bar. Tällaiset kattilat 
eivät mene enää mihinkään rekisteriin, minkä takia tämä standardi on kumottu. (23.) 
9 SAVUPIIPUN RAKENNE 
Kattilalaitoksen koko vaikuttaa savupiipun rakenteeseen. Pienten ja keskisuurten katti-
lalaitosten savupiippu rakennetaan teräksestä. Suurissa kattilalaitoksissa piipun kanta-
vana rakenteena on liukuvalettu teräsbetonipiippu tai vaihtoehtoisesti teräsristikkora-
kenne ja hormina teräksinen, kantavasta rakenteesta tuettu sisäpiippu. Suuriin piippui-
hin on mahdollista käyttää myös kantavaa sisävaippaa, mutta se ei ole kovin yleinen. 
Standardissa SFS 4937 on esitetty yksityiskohtaisesti teräsrakenteisten savupiippujen 
suunnitteluohjeet ja niihin liittyvät määräykset. (1 s.248)  
10 PIIRROSMERKIT 
Höyrykattilakirjassa on useita kuvia ja piirroksia kattiloista tai niiden osista. Piirros-
merkit ovat olleet aiemmin SFS 4103:n mukaiset, mutta se on kumottu vuonna 2004. 
Nykyisin piirrosmerkit ja kirjainlyhenteet tulevat SFS-ISO 14617-6 standardin mu-
kaan. Standardisoimisliiton tietopalvelun mukaan ei piirrosmerkeissä standardien osal-
ta ole eroa. (24; 25.) 
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Kuva 2. Prosessikaavioiden piirrosmerkit (1, s.320). 
Virtaavia aineita koskeva standardi DIN-2481, on edelleen voimassa (19). 
 
Kuva 3. Virtaavien aineiden merkit (1, s.320). 
11 PÄÄSTÖMITTAUSTEN MUUNTAMINEN 
Aiemmin mittauksissa käytettiin muunnosta, jossa mittausarvo mg/m³ muunnettiin 
päästöarvoksi mg/MJ. Nykyisin mg/m³ on sekä mittausarvo että päästöarvo (26). 
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12 VEDEN KÄSITTELY 
12.1 Käsittely 
Syöttöveden ja kattilaveden tiettyjä laatuominaisuuksia on parannettava käsittelemällä 
vesiä kemikaaleilla. Esimerkiksi: Magnetiittikerroksen tai muun suojaavan oksidiker-
roksen muodostamiseen ja korroosion minimoimiseen, pH-arvoa optimoimalla. Ko-
vuuden tasapainottamiseksi, estämiseksi tai minimoimaan kattilakiven syntymistä ke-
mialliseen hapenpoistoon sekä erityisten suojaavien pinnoitteiden muodostamiseen, 
kehittämällä filmikalvo metallipinnalle. (2, s.226) 
Tavanomaisia epäorgaanisia lisäaineita ovat esim. natrium- ja kaliumhydroksidi, nat-
riumfosfaatti, natriumsulfiitti, ammoniakki ja hydratsiini (2, s.226). 
Orgaaniset lisäaineet ovat kuitenkin olleet käytössä jo vuosia. Jos orgaanisia lisäainei-
ta käytetään, on kemikaalin toimittajan määritettävä käytettävät määrät ja menetelmät 
samoin kuin analyysimenetelmät. (2, s.226)  
12.2 Näytteenotto 
Kattilaveden ja höyryn näytteenotto on suoritettava standardin ISO 5667-1 mukaisesti, 
ja näytteiden valmistelu ja käsittely standardin ISO 5667-3 mukaisesti (2, s.244). 
12.3 Näytteenottokohdat 
Näytteenottokohdat on järjestettävä laitteiston edustaviin kohtiin. 
Tyypillisiä näytteenottokohtia ovat syöttövesi sisääntuloventtiililtä, kattilavesi lasku-
putkista tai jatkuvan ulospuhalluksen putkesta, lisävesi alavirtaan lisäveden käsittely-
laitokselta tai varastosäiliöstä ja lauhde lauhduttimen ulostulosta, jos sellainen on, 
muussa tapauksessa lauhteen näytteenottokohdan on oltava niin lähellä syöttövesisäi-
liötä kuin mahdollista. (2, s.244) 
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12.4 Vaatimukset 
Liitteessä 1 on esitetty suurimmat sallitut pitoisuudet joillekin epäpuhtauksille sekä 
suurimmat ja vähimmäispitoisuudet kemiallisille lisäaineille. Kyseisiä lisäaineita lisä-
tään korroosion vähentämiseksi sekä lietteen ja kerrostumien muodostumisen estämi-
seksi. (2. 226) 
13 YHTEENVETO 
Työn lopputuloksena on kattava lista Höyrykattilatekniikkakirjassa esitetyistä stan-
dardeista, voimassa olevista, kumotuista sekä niiden korvaajista. Myös maakaasuase-
tuksesta on seloste, josta ilmenee, mitkä höyrykattilakirjassa esitetyt maakaasua kos-
kevat standardit se korvaa. 
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